Informācija par uzdoto jautājumu un sniegto atbildi 

iepirkumam Nr. LLU/2013/27/mi
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 27.03.2013. elektroniski ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt papildus informāciju par LLU iepirkumu „LLU gāzes katlu māju vadības automātikas un gāzes kurināmo degļu servisa apkalpošana” (id.Nr. LLU/2013/27/mi).
Vēstulē uzdotie jautājumi:

- vai Buderus automātika ir visās katlumājās?

- kādi darbi ir jāiekļauj ikmēneša automatikas un degļu apkalpošanā?

  Kas kontrolēs to, kas tiek darīts un vai tiek darīts katlumājās,

  ja nolikumā nav minēts, kas konkrēti katrā objektā ir jādara.

- kādas markas degļi ir katrā katlumājā?

LLU sniegtā atbilde

	Nr.p.k
	Adrese
	Katlu iekārtu skaits
	Iekārtas nosaukums
	Jauda, MW
	Degļa tips

	1.
	Pumpura iela 7
	2
	Buderuss

Buderuss
	0,23

0.23
	Atmosfēriskie degļi

	2.
	Svētes iela18
	2
	Buderuss

Buderuss
	1,2    

1,2
	GJERSCH

	3.
	Raiņa iela 1
	1
	Justus GN8
	0,70
	MAN

	4.
	Helmaņa iela 8
	2
	JustusGN9

Buderuss
	0,86

0.82
	MAN

GJERSCH

	5.
	J.Čakstes bulvāris 7
	2
	Buderus

Buderus
	1.2

1.2
	Weishaupt

	6.
	P.Lejiņa iela 2
	1
	Justus GN4
	0,23
	Weishaupt

	7.
	Dobeles iela 41
	2
	Buderuss

Buderuss
	0,27

0.23
	Atmosfēriskie degļi

	8.
	Lielā iela 2
	3
	Buderuss GE615 3gab.
	0.92

0.92

0.92
	Weishaupt

	9.
	Akadēmijas iela 19
	1
	Justus GN9
	0,86
	Weishaupt

	10.
	Tērvetes iela 91d
	2
	JustusGN4

Buderus
	0.23

0.23
	Weishaupt

Atmosfēriskie degļi

	11.
	Strazdu iela 1
	2
	Buderuss
	0.5
	GJERSCH


Visiem katliem vadības automātika Logamatic 4311/4312.
Darbus iekārtu apkalpošanai plāno pati firma un ar savu darbību nodrošina katlu darbību visu apkures sezonu 24 stundas diennaktī. Firmas pārstāvis izbrauc uz operatora izsaukumiem bojājumu gadījumā, kad tas nevar palaist apkures katlu. Bojātu detaļu (mezglu) gadījumā, to izmaksas sedz pasūtītājs - LLU, bet nomaiņu veic apkalpotājs, bez papildus samaksas. Divas reizes gadā apkalpotājs veic izplūdes gāzu sastāva noteikšanu un degļa ieregulēšanu. 

Visus darbus apkalpotājs saskaņo ar LLU galveno enerģētiķi.  
